38025/106/2/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. van
publiek recht PROXIMUS/CONNECTIMMO NV voor het verder exploiteren en veranderen
van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals
herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk
gewijzigd bij besluiten van de Viaamse Regering en bij het decreet van 18 mej 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiéne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van
de Viaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid
op artikel 8, en het besiuit van de Viaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor
de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de
exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de
indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren:

Gelet op de besluiten d.d. 17/04/1997 en 09/03/2000 van de deputatie waarbij de
vergunning verleend wordt voor het exploiteren en uitbreiden van een telefooncentrale
voor een termijn tot 17/04/2017;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 7/06/2016, ingediend door N.V. van publiek
recht PROXIMUS/CONNECTIMMO NV, gevestigd te Koning Albert Ii-laan 27 1030
Brussel, strekkende tot het bekomen van een milleuvergunning om een inrichting
gelegen te Pannestraat 1 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling Sectie- Perceelnurmmer

VEURNE 1 AFD A 0341/C

met als voorwerp : een telefooncentrale verder te exploiteren en te veranderen ni

de hernieuwing van:

- generator van de noodstroomgroep van 240 kW (300 kVA) met dieselmotor 310 kW
- 2 droge hoogspanningstransformatoren van 2* 200 kVA

- een bovengrondse mazouttank 18000 |

- een bovengrondse mazouttank 200 | (dagtank bij de noodgroep)



de wijziging door:

- schrappen van het lozen van het afvalwater afkomstig van de toiletten via twee
septische putten en van de overige sanitaire installaties en het reinigen van lokalen in
de openbare riolering (max. debiet: 548 m3/jaar)

- het vermogen van de batterijladers neemt af van 80 kW naar 53,5 kW

- schrappen van een koelinstallatie 26,4 kW samengesteld uit twee koelgroepen elk 13,2
kW, een koeling 8 kW samengesteld uit twee koelinrichtingen elk 4 kW en een
luchtcompressar poort 1,6 kW

de uitbreiding met:

- het vermogen van de vast opgestelde batterijen neemt toe van 190.000 VAh naar
192.000 VAh

- stalplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen

Rubriek . Omschrijving - Kl. | Advies |Tijd. |Coérd |Audit {Jv.

12,1.1.b Elektriciteitsproductie: niet |2 - 1
in rubrieken 20.1.5 en
20.1.6 bedoelde
inrichtingen met
geinstalleerd totaal
elektrisch vermogen van:
100 kW tot en met 300 kw
voor de andere dan de sub
a) bedoelde gevallen
(Totale eenheden: 240 kilo
watt)

12.2.1 Transformatoren (gebruik |3 0 N N
van) met een individueel
nominaal vermogen van:
100 kVA tot en met 1.000
kVA (Totale eenheden: 200
kilo Volt-Ampere)

12.2.1 Transformatoren {(gebruik |3 0 N N
van) met een individueel
nominaal vermogen van:
100 kVA tot en met 1.000
kVA (Totale eenheden: 200
kilo Volt-Ampere)

12.3.1 Accumulatoren (gebruik 3 0 N N
van): Vast opgestelde ‘
batterijen waarvan het
product van het vermogen,
uitgedrukt in Ah, met de
klemspanning, uitgedrukt in
V, meer bedraagt dan
10.000 (Totale eenheden:
192000 Volt-Ampere uur)

12.3.2 Accumulatoren (gebruik 3 0 N N
van): Vaste inrichtingen
voor het laden van
accumulatoren door middel
van toestellen met een
geinstalleerd totaal
vermogen van meer dan 10
kW (Totale eenheden: 53,5
kilo watt)




Rubriek

Omschrijving

Kl.

Advies |Tijd. {Cobtrd |Audit

Jv.

15.1.1

Garages, parkeerplaatsen
en herstellingswerkplaatsen
voor motorvoertuigen: Al
dan niet overdekte ruimte,
andere dan in rubriek 15,5
en rubriek 19.8, waarin
gestald worden: 3 tot en
met 25 autovoertuigen
en/of aanhangwagens,
andere dan
personenwagens (Totale
eenheden: 6 Stuks
(aantal))

17.3.2.1.1.1.b

Gevaarlijke producten:
Opslagplaatsen gevaarlijke
vloeistoffen van
gevarencategorie 3 o.b.v.
gevarenpictogram GHS02
met vlampunt > of = 55°C
en gezamenlijke
opslagcapaciteit van 100 kg
t.e.m. 20 ton voor andere
inrichtingen dan in punt a
(Totale eenheden: 14560
kilogram)

31.1.2.b

Moteren met inwendige
verbranding (stationaire
motoren en gasturbines):
Stationaire motoren en
gasturbines met totaal
nominaal thermisch
ingangsvermogen van meer
dan 100 kW t.e.m. 500 kW
als inrichting (gedeeltelijk)
in ander dan
industriegebied ligt (Totale
eenheden: 310 kilo watt)

Rubriek

Product

Hoeveelheid

12.1.1.b

noodstroomgroepen

240 kilo watt

12,2.1

transformator

200 kilo Volt-Ampere

12,2.1

transformator

200 kilo Volt-Ampere

12.3.1

vast opgestelde batterijen

152000 Volt-Ampere uur

12.3.2

acculaders

53,5 kilo watt

15.1.1

bedrijfsvoertuigen

6 Stuks (aantal)

17.3.2.1.1.1.b

mazout

14560 kilegram

31.1.2.b

dieselmotoren

310 kilo watt




Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een telefooncentrale met
- generator van de noodstroomgroep van 240 kW (300 kVA) met dieselmotor 310 kW
- 2 droge hoogspanningstransformatoren van 2* 200 kVA
- 2 vast opgestelde batterijen met een vermogen van 2* 96000 VAh
- batterijlader van 53,5 kW
- stalplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen
- opslag van 14560 kg mazout in
o een bovengrondse mazouttank van 18000 |
o een bovengrondse mazouttank van 200 | (dagtank bij de noodgroep).

Gelet op het feit dat op datum van 28/06/2016 de milieuvergunningsaanvraag
ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de
vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende
de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende
schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.8/08/2016 waaruit blijkt dat
geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/08/2016 van het College van Burgemeester en
Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/08/2016 van de afdeling van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/08/2016 van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/09/2016 van de Provinciale
Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een
woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde

van het gewestplan Veurne-Westkust {(d.d. 06/12/1976)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven
de gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze
gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere
voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied
Veurne” d.d. 12/10/2012, Er zijn geen specifieke deelplannen van toepassing op de
aanvraag.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke
aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting,
die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is
met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;



Veurne is een ontvoogde gemeente. Vermits het een openbaar bestuur betreft werd
advies gevraagd aan Ruimte Viaanderen.

Er is een gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d.
03/08/2016: “de aanvraag is in overeenstemming met de vigerende voorschriften van
het gewestplan. De wijzigingen situeren zich binnen in het bestaande gebouw of ter
hoogte van de binnenkoer (aanleg parkeerplaats), zodat de ruimtelijke impact beperkt
blijft, net als de impact op de culturele, historische en/of esthetische waarde van het
pand en de beschermde omgeving. De aanvraag brengt de goede ruimtelijke ordening
niet in het gedrang. De aanvraag is in overeenstemming met de goede plaatselijke
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.”

Op de site gelegen op de hoek van de Pannestraat en de Noordstraat te Veurne wenst
Proximus/ Connectimmo NV via deze aanvraag een hernleuwing van de milieuvergunning
te verkrijgen voor een telefooncentrale met technische installaties. Het betreft een
inrichting van klasse 2.

De aangevraagde inrichtingen zijn verspreid over de kelder, de gelijkvioerse verdieping
en de eerste verdieping van het gebouw. Het midden van het perceel omvat de open
binnenkoer., ‘

De omgeving binnen een straal van 100 m rond de telefooncentrale is dicht bebouwd en
heeft een residentieel en commercieel karakter, gelet op de ligging in het centrum van
Veurne.

De exploitant wenst een aantal wijzigingen, verwijderingen en uitbreidingen aan te
vragen. De meest relevante wijzigingen zijn de verwijdering van de koelinstallaties, en de
plaatsing van nieuwe batterijen en bijhorende batterijlader. De gevraagde veranderingen
zijn reeds gerealiseerd zodat het in feite een regularisatie betreft,

afvalwater

De inrichting is volgens de zoneringsplannen van de VMM gelegen in centraal gebied.

Er wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd.

Het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het sanitair, wordt geloosd in de openbare
riolering en is met een max. debiet van 548 m3/jaar niet indelingsplichtig.

Op de site is geen hemelwateropvang voorzien. Het regenwater wordt geloosd op
riolering via 5 verschillende lozingspunten (3 in de Noordstraat, 1 in de Pannestraat en 1
in de Blauwe Nonnestraat). Hemelwateropvang wordt niet als BBT gezien gelet op de
gesloten bebouwing en het beperkt gebruik van water op de site.

luchtemissies

Er is een dieselmotor van 310 kW (620 kW/2) voorzien voor de generator van de
noodstroomgroep. Het gebruik van de noodstroomgroep beperkt zich enkel tot
noodsituaties, zoals het uitvallen van de netstroom. Verder wordt de noodstroomgroep
enkele keren per jaar getest gedurende 6 uren. Voor de dieselmotor zijn de
emisslegrenswaarden zoals bepaald in art. 5.43.2.9. van Viarem II van toepassing.
Aangezien het gebruik van de dieselmotor en de noodstroomgenerator zich beperkt tot
enkele tests per jaar en noodgevallen, kan aangenomen worden dat de luchtemissies
gering zijn. Gezien de installatie minder dan 100 bedrijfsuren per jaar in werking is,
dienen er conform art, 5.43.2.2082 (Vlarem II) geen periodieke luchtemissiemetingen
uitgevoerd te worden,

Op de site is 1 niet ingedeelde stookinstallatie aanwezig.



geluidshinder
Er wordt gewerkt tijdens de kantooruren (7u-18u). Er Is geen frequent transport. De

inrichting is gelegen in woongebied. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich in
woongebied binnen een straal van 100 m van de perceelgrens. De richtwaarden voor
specifiek geluid ter hoogte van die woningen in woongebied zijn 45 (overdag), 40 (s
avonds) en 35 (s nachts) dB(A) (Vlarem II bijlage 4.5.4). Gezien het hier om een nieuwe
inrichting gaat, dienen deze waarden verminderd te worden met 5 dB(A).

Het gebruik van de noodstroomgroep beperkt zich tot noodsituaties en enkele testen per
jaar. De dieselmotor is volledig omkast en voorzien van geluidsdemping om geluids- en
trillingshinder naar de omgeving toe te beperken. Ook de transformatoren en het
acculaadstation zijn omgeven door een metalen kast. Op het plaatsbezoek dd.
23/08/2016 van LNE afdeling milieuvergunningen werd vastgesteld dat de
transformatoren een sterk zoemend geluid produceren. In de Blauwe Nonnestraat was
het geluid echter nauwelijks hoorbaar. Gezien deze installaties binnen in het gebouw
opgesteld staan en de genomen maatregelen werd ter plaatse vastgesteld dat er geen
geluidshinder afkomstig is van deze installaties.

Op de site zijn geen koelinstallaties meer aanwezig; er wordt enkel gebruik gemaakt van
mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie. Deze worden gebruikt voor de koeling van
de telecomapparatuur en de lokalen met de batterijen, batterijladers en transfo's.

bodem- en grondwaterverontreiniging .

Het risico op verontreiniging van bodem en grondwater wordt voornamelijk bepaaid door
de opslag van 18200 | mazout. Er is 1 enkelwandige, bovengrondse tank aanwezig met
18000 | mazout. Deze opslagtank is voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. Het
meest recente keuringsattest werd bij de aanvraag gevoegd. Er werd een groene klever
afgeleverd,

Voor de werking van de noodstroomgroep is er tevens een dubbelwandige tank voorzien
voor de dagvoorraad van de dieselmotor. Deze tank heeft een inhoud van 200 [ en is
voorzien van een opvangbak. :

De 2 droge transformatoren (2*¥200 kVA) staan in de kelder en zijn in een metalen kast
ondergebracht in een apart lokaal. Het lokaal wordt geventileerd en is voorzien van
brandblusapparaten. -

Er wordt geen hinder verwacht naar bodem- of grondwater.

batterijen en acculaadinstallaties
De batterijen zijn van het natte type en staan in de kelder in een afzonderlijk lokaal dat

voorzien is van een zuurresistente vloer, De batterijen zijn van een inkuiping voorzien.
De lokalen zijn tevens uitgerust met een geforceerde ventilatie. De deuren openen naar
buiten toe en er zijn brandblusapparaten aanwezig

De acculaadinstallatie is ondergebracht in een gesloten metalen kast. Het lokaal wordt
geventileerd en er zijn ook brandblusapparaten aanwezig. De deur van het lokaal opent
naar buiten.

brandrisico

De lokalen van de noodstroomgroep en de transformator zijn goed geventileerd en er zijn
brandblussers aanwezig. De deuren van deze lokalen openen naar buiten en zijn voorzien
van een automatische sluiting.

De batterijen en de acculaadinstallatie bevinden zich ook in aparte lokalen. De lokalen
zijn goed geventileerd en de deur opent naar buiten. De muren, plafonds en deuren van
de lokalen waar de accu’s en de acculaadinstallaties staan opgesteld, hebben een
voldoende brandweerstand (Rf ¥z uur). Er zijn brandblusapparaten aanwezig.



De brandblusinstallaties worden jaarlijks aan een keuring onderworpen. De nodige
pictogrammen werden voorzien. Er zijn diverse rockmelders aanwezig. Eris
noodverlichting voorzien en er zijn evacuatieplannen aanwezig.

Als de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen zal het brandrisico tot op
een normaal en aanvaardbaar niveau beperkt kunnen worden.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het
Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen
bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden
dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de
Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar
moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico’s voor de externe
veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de
natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch
haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder
overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen
vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden
geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de
hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten
de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits
naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een
aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig
toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van
heden;

BESLUIT
Artikel 1
Aan N.V, van publiek recht PROXIMUS/CONNECTIMMO NV, gevestigd te Koning Albert II-
laan 27 1030 Brussel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit

vergunning verleend, om een inrichting gelegen te Pannestraat 1 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling Sectie Perceelnummer

VEURNE 1 AFD A 0341/C




met als voorwerp : een telefooncentrale verder te exploiteren en te veranderen ni

de hernieuwing van:

- generator van de noodstroomgroep van 240 kW (300 kVA) met dieselmotor 310 kW

- 2 droge hoogspanningstransformatoren van 2* 200 kVA

- een bovengrondse mazouttank 18000 |

- een bovengrondse mazouttank 200 | (dagtank bij de noodgroep)

de wijziging door:

- schrappen van het lozen van het afvalwater afkomstig van de toiletten via twee
septische putten en van de overige sanitaire installaties en het reinigen van lokalen in
de openbare riolering (max. debiet: 548 m3/jaar)

- het vermogen van de batterijladers neemt af van 80 kW naar 53,5 kW

- schrappen van een koelinstallatie 26,4 kW samengesteld uit twee koelgroepen elk 13,2
kW, een koeling 8 kW samengesteld uit twee koelinrichtingen elk 4 kW en een
luchtcompressor poort 1,6 kW

de uitbreiding met:

- het vermogen van de vast opgestelde batterijen neemt toe van 190.000 VAh naar
192.000 VAh

- stalplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen

Rubriek . - Omschrijving = . Ki. |Advies |Tijd. |Coérd |Audit |Jv.

12.1.1.b Elektriciteitsproductie: niet |2 1
in rubrieken 20.,1.5 en
20.1.6 bedoelde
inrichtingen met
geinstalleerd totaal
elektrisch vermogen van:
100 kW tot en met 300 kW
voor de andere dan de sub
a) bedoelde gevallen
(Totale eenheden: 240 kilo
watt)

12.2.1 Transformatoren (gebruik |13 0 N N
van) met een individueel
nominaal vermogen van:
100 kVA tot en met 1.000
kVA (Totale eenheden: 200
kilo Volt-Ampere)

12.2.1 Transformatoren (gebruik |3 0 N N
van) met een individueel
nominaal vermogen van:
100 kVA tot en met 1.000
kVA (Totale eenheden: 200
kilo Volt-Ampere)

12.3.1 Accumulatoren (gebruik 3 0 N N
van): Vast opgestelde
batterijen waarvan het
product van het vermogen,
uitgedrukt in Ah, met de
klemspanning, uitgedrukt in
V, meer bedraagt dan
10.000 (Totale eenheden:
192000 Volt-Ampere uur)




12.3.2

Accumulatoren (gebruik
van): Vaste inrichtingen
voor het laden van
accumulatoren door middel
van toestellen met een
geinstalleerd totaal
vermogen van meer dan 10
kW (Totale eenheden: 53,5
kilo watt)

15.1.1

Garages, parkeerplaatsen
en herstellingswerkplaatsen
voor motorvoertuigen: Al
dan niet overdekte ruimte,
andere dan in rubriek 15.5
en rubriek 19.8, waarin
gestald worden: 3 tot en
met 25 autovoertuigen
en/of aanhangwagens,
andere dan
personenwagens {Totale
eenheden; 6 Stuks
(aantal))

17.3.2.1.1.1.b

Gevaarlijke producten:
Opslagplaatsen gevaarlijke
vloeistoffen van
gevarencategorie 3 o.b.v.
gevarenpictogram GHS0O2
met vlampunt > of = 55°C
en gezamenlijke _
opslagcapaciteit van 100 kg
t.e.m. 20 ton voor andere
inrichtingen dan in punt a
(Totale eenheden: 14560
kilogram)

31.1.2.b

Motoren met inwendige
verbranding (stationaire
motoren en gasturbines):
Stationaire motoren en
gasturbines met totaal
nominaal thermisch
ingangsvermogen van meer
dan 100 kW t.e.m. 500 kW
als inrichting (gedeeltelijk)
in ander dan
industriegebied ligt (Totale
eenheden: 310 kilo watt)

Rubriek

Product

Hoeveelheid

12.1.1.b

noodstroomgroepen

240 kilo watt

12.2.1

transformator

200 kilo Volt-Ampere

12.2.1

transformator

200 kilo Volt-Ampere

12.3.1

vast opgestelde batterijen

192000 Volt-Ampere uur

12.3.2

acculaders

53,5 kilo watt




Rubriek’ Product ‘ Hoeveelheid
15.1.1 bedrijfsvoertuigen 6 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b | mazout 14560 kilogram
31.1.2.b dieselmotoren 310 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een telefooncentrale met
- generator van de noodstroomgroep van 240 kW (300 kVA) met dieselmotor 310 kw
- 2 droge hoogspanningstransformatoren van 2* 200 kVA
- 2 vast opgestelde batterijen met een vermogen van 2* 96000 VAh
- batterijlader van 53,5 kW
- stalplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen
- opslag van 14560 kg mazout in
o een bovengrondse mazouttank van 18000 |
o een bovengrondse mazouttank van 200 | (dagtank bij de noodgroep).

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp
van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art.
4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige
vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan,

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is
geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige
melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,84 van de
Viaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige
vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de
stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het
voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de
milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel
4.2.2 van de Viaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid
van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag
waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op J:’S//to/ 046
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en die eindigt op

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie

artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de

volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II
van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van
toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit tite! II van het Vlarem {waarvan, in
voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen

hoofdstuk 4.1.,
4,7.,4.8. en 4.9,

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van
oppervlaktewaterverontreiniging

hoofdstuk 4.2. .

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en
grondwaterverontreiniging

hoofdstuk 4.3,

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van
__luchtverontreiniging

hoofdstuk 4.4, en
4.1Q,

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder

hoofdstuk 4.5.

hoofdstuk 4.6,

algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht

elektriciteit hoofdstuk 5.12.

garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor

motorvoertuigen hoofdstuk 5.15.

afdeling 5.17.1,,

opslag van gevaarlifke vioeistoffen in bovengrondse houders en subafdeling
verplaatsbare recipiénten ' 5.17.4.1. en
5.17.4.3.

motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en

gasturbines) hoofdstuk 5.31

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de
Viaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiéne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Viaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de
tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor
nieuwe inrichtingen van titel II van het Viarem (met uitzondering van de
inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de
sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere
vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
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Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van
hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van
inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de
bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen
de 189 en de 129 maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de
lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden; :

de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, ¢ 3 OKT. 2016

s f» afschrift
Mrgvinclegriifier
De provinciegriffier, Spie sAsOny De provinciege Y-

Geert ANTHIERENS

oorzitter,

K.DEWLIELF -
AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verk €n is voor de verandering die het
voorwerp is van de voormelde milieuvergunfiingsaanvraag wordt geschorst zolang de
milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel
4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid
van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag
waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering,
overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de
milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending {voor de
exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter
post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoead voor het
leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping}, Koning
Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.
Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend
verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs
van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.
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